
DE RUEYRES

POSTE ELECTRIQUE

1N

7

9

11

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 27

28
29

434

A déposer

8N

A implanter

10N

A implanter

432

A déposer

12N

A implanter

430

A déposer

429

A déposer

13N

A implanter

428

A déposer

15N

A implanter

426

A déposer

4

0

8

A

 

d

é

p

o

s

e

r

110 PVC

Réseau Eau VÉOLIA

92gr91

2

47gr11 4

1gr31

5

6gr04

6

14gr68

FT 2c.

HTA 95AL Sout.

HTA 150AL Sout.

HTA 150AL Sout.

Réseau EDF-HYDRO (Eau)

GAUDIERE - RUEYRES

HTB 400 kV

FT 1c.

HTA 95 AL S3 Sout.

BT 95 AL Sout.

HTA 150 AL S3

FT 1c.

FT 1c.

H

T

A

 

S

o

u

t

.

Réseau Orange Sout.

FT 1c.

BT tor.

HTA

FT 1c.

B

T
 
t
o
r
.

HTA

BT tor.

BT Sout.

FT 1c.

Sout.

Réseau Orange

14

10gr50

16

0gr21

BROMMAT

ARGENCES EN AUBRAC

CANTOIN

441

A déposer

3

Eau potable Ø75

PVC Classe A

Eau potable Ø125

Fonte Classe A

Eau potable Ø60

Fonte Classe A

Eau potable Ø25

PVC Classe A

Eau potable Ø75

PVC Classe A

en lieu et place

HTA

H

T

A

BT tor.

31N

A implanter

408

A déposer

407

A déposer

32N

A implanter

406

A déposer

405

A déposer

404

A déposer

33N

A implanter

403

A déposer

402

A déposer

34N

A implanter

401

A déposer

400

A déposer

399

A déposer

398

A déposer

397

A déposer

396

A déposer

395

A déposer

394

A déposer

393

A déposer

40N

A implanter

38N

A implanter

39N

A implanter

37N

A implanter

36N

A implanter

392

A déposer

41N

A implanter

391

A déposer

42N

A implanter

390

A déposer

43N

A implanter

389

A déposer

44N

A implanter

388

A déposer

387

A déposer

45N

A implanter

386

A déposer

46N

A implanter

385

A déposer

384

A déposer

47N

A implanter

48

382

A déposer

49N

A implanter

381

A déposer

380

A déposer

50N

A implanter

379

A déposer

51N

A implanter

378

A déposer

377

A déposer

52N

A implanter

376

A déposer

374

A déposer

54N

A implanter

373

A déposer

372

A déposer

55N

A implanter

371

A déposer

56N

A implanter

370

A déposer

57

368

A déposer

58N

A implanter

367

A déposer

59N

A implanter

366

A déposer 365

A déposer

364

A déposer

363

A déposer

60N

A implanter

362

A déposer

61

360

A déposer

62N

A implanter

359

A déposer

358

A déposer

63N

A implanter

357

A déposer

64N

A implanter

356

A déposer

3

5

4

A

 
d

é

p

o

s
e

r

H

T

A

B

T

 

S

o

u

t

.

F

T

 

1

c

.

H

T

A

FT 2c.

H

T

A

BT 4 fils

Réseau Orange Sout.

FT 3c

HTA

FT 1c

BT 150AL Sout.

FT 2c

Réseau Orange Sout.

BT 3x150AL+1x70AI

Réseau Orange Sout.

FT 3c

FT 3c

HTA

FT 3c

FT 1c

HTA 3x150AI S6

H

T

A

Réseau Orange Sout.

53

6gr27

35N

A implanter

3gr93

CANTOIN

DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON

PAULHENC

DÉPARTEMENT DU CANTAL

LIEUTADÈS

PIERREFORT

SAINTE-MARIE

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE

Eau potable Ø25

PEHD Classe A

Eau potable Ø125

Classe A

Eau potable Ø80

Classe A

Eau potable Ø75

PVC Classe A

Réseau eau SIAEP

PEHD DN90

Eau réseau mixte

Classe C

en lieu et place

Réseau Auvergne haut débit

RUEYRES - SAVIGNAC

PLAN N° R-RF-RUEYRL61SAVIG-LA10-RUEYR-SAVIG-E 

Format: 0.30 x 3.03

Surface : 0.91m²

A Création du plan05/07/2021

Pièce n°: 1/2

Liaison aérienne à 225 kV

N

PLAN AU 1/10 000

Du poste de RUEYRES au support n°65

DEPARTEMENTS DE L'AVEYRON (12)

 ET DU CANTAL (15)

Groupe Maintenance Réseau FOREZ-VELAY

Centre Développement et Ingénierie LYON

M. NACEUR M. BROUGUIC.D.I.

Par: M. BROUGUI

N

Légende

3
0

3
1

g
r
2

4

3
0

3
1

g
r
2

4

6
5

1
6

g
r
7

2

Ligne d'énergie existante à modifier

Ligne existante HTA - BT

Ligne existante DGT

Conduite de gaz et hydrocarbures

Limite communale

Limite départementale

B Déplacement des supports n°51N, 56N, 58N, n°100 et n°106N suite conventions25/08/2022 M. NACEUR M. BROUGUIC.D.I.

C Déplacement des supports n°67N et n°85N suite conventions14/12/2022 M. NACEUR M. BROUGUIC.D.I.

Indice : E

Date: 22/02/2023

Vérifié le: 22/02/2023

D Déplacement du support n°117N 10/01/2023 M. HEMMER M. BROUGUIC.D.I.

E Déplacement du support n°109N 22/02/2023 M. HEMMER M. BROUGUIC.D.I.

SPIE Thépault

Tél : 03 87 38 41 39

9, rue du Jardin d'Ecosse - 57530 ARS LAQUENEXY

AutoCAD SHX Text
Réseau sout EDF-HYDRO Classe C

AutoCAD SHX Text
INDICE

AutoCAD SHX Text
VERIFIEE

AutoCAD SHX Text
MODIFICATION

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
DEMANDEE

AutoCAD SHX Text
EXECUTEE


	Feuilles et vues
	Plan 1 Sur 2


